Meldergruppe:
23

Geschoss/Flur:
KG

Raum:
Flur

OLETI.

‘ PROJEKT

Melderart:

A autom. Brandmelder
in der Zwischendecke

Brandmeldezentrale

Pflege- Dienst
dienst-

leitung

H| Aufbahr.
raum

|
ool
Zimmer

Abst. / Kop.

Lager Kiiche
Lebensmittel

Tanklager
Nebellosch-
anlage

Umkleide D

PN

Haustechnik

Haus 43

Objekt: DRK Alten- und Pflegeheim Stade, Wendenstralie 39-43, 21680 Stade
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